BANCHINE DI STAZIONE
Distribuzione impianto di messa a terra
(scala 1:200)
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JT H Pozzetto per impianti elettrici dim. 60x60 cm con chiusino carrabile e piastra equipotenziale
\ in acciaio zincato fissata all'interno del pozzetto
\ —— s ——|  Conduttore isolato NO7G9-K G/V 1x50mmq posata all'interno della polifora
\ i I Collegamento equipotenziale alla struttura metallica delle pensiline con spezzone di
\ conduttore isolato NO7G9-K G/V 2(1x50mmg)

’ \ E Cassetta diodo di messa a terra binario
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PARTICOLARE IMPIANTO DI TERRA
Sezione trasversale banchine

Q mw (scala 1:50)
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Conduttore NO7G9-K nero 1x50mm?
per collegamento equipotenziale
al binario dalla cassetta diodo
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BANCHINE, ACCESSI E SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DI STAZIONE
Impianti tecnologici banchine
Distribuzione impianto di messa a terra
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